无线测温系统软件说明书
无线测温系统是一个由asp.net技术支持的功能性B/S模式的系统。系统的主要实现温度数据的采集、处理、展示等功能。由于无线测温发射器与被测点直接接触，测得温度及时准确，当被测点温度超过预先设定的预警、报警值时，就发出报警信号及时提醒有关人员采取措施，并且测温系统是基于计算机组态技术和Web技术的功能性网络应用系统。主机以组态的方式显示各测点的实时数据，机柜服务器可以完整及时的显示实时的温度数据以及图像，历史曲线，报警信息等。该系统广泛适用于应用于电力、化工、冶金、石油等行业。能够提供网络用户的Web浏览和查询。

· 系统组成
测温后台功能模块主要分为：客户端、服务端。 
1、客户端：界面浏览及其配置各个测点的数量、名称、标识、预警值、报警值等属性； 
2、服务端：发送及接收数据，控制各个客户端的权限，具有客户端的所有功能；运行服务器端应用程序，实现机柜语音报警，灯光、声音控制等功能 。

· 该测温系统的主要特点
· 灵活的组网方式。 
    应用IIS组件功能，适用于本地局域网的各个PC机的访问，达到数据共享和远程操控的需求。
· 安装实施简便。
    成功搭建IIS后，加载正确的网站文件路径便可以于行系统。 
· 更好的稳定性。 
    无线测温B/S模式系统通过了长时间的运行测试，系统稳定性良好。
· 后台具备灵活的操作功能。 
    该系统后台操作灵活人性化，功能齐全，能够实现管理员对于测温主机，子机的添加与编辑功能。
· 强大的数据分析能力和丰富的数据分析工具。
    应用SQL SERVER2005数据库支持，能够完成强大的数据存储与分析功能。 
· 主要功能模块介绍
· 系统首页：

· 树形菜单功能介绍
树形导航显示操作者添加的所有主机、子机信息，如果添加正确，就会准确的显示子机的数据，如果添加错误则显示“_ _”；
如图所示：



树形菜单的主要功能集中在两点。
（1） 点击测温主机>>节点，显示每一个主机中的子机的最高即时温度的柱形图。柱形图的颜色会随着预警、报警温度值而发生颜色变化。如果有预警状态，柱形颜色变成黄色。如果有报警状态，柱形颜色变成红色。如果正常状态，柱形颜色为绿色。整体直观醒目。并且，当鼠标移到柱体上时，会出现气泡显示横坐标和对应纵坐标的值。点击柱状图的柱体，显示该主机的所有子机温度，如果主机数量过多，鼠标拖动选择区域，图像具有放大功能。

点击时：


（2） 点击首页主机下面的子机节点（子机的标识），因为处于防止点击失误的情况，这里点击子机节点需要点击两次，会对应转到该子机的历史曲线界面。历史曲线显示的是现在的时间往前推一个月的历史数据，时间间隔是十五分钟。并且，当鼠标移到折线图的折点时，会出现气泡显示横坐标和对应纵坐标的值。如图所示：


	  操作者也可以按照自己的个人需求，选择需求时间段的历史温度数据，显示的起始日期是选择的日期，终止日期是往后推迟24小时的日期，如图所示：



预警温度显示区域和报警温度显示区域
只要系统数据中存在超过警戒值的温度是就会相应在预警区域和报警区域中显示出来。如图：



整体温度数据显示区域
温度数据以主机为条件进行分组，显示预先设定数量的子机数据。而且主机的数量也是根据操作者的设定动态变化的，如果操作者正确添加了主机、子机，并且接收到数据，就会显示温度小块，如果添加的主机不存在，或者没有数据，则不显示。由于空间的限制和子机数量的不确定性，每个主机的页面单元只能显示6条数据，但是，如果有超过6条的数据，小页面数据会定时刷新的同时，更换其他数据的显示，而且操作者也可以点击数据模块的任何的一个地方是数据模块放大，显示该主机的全部子机数据。具体如图所示：

点击后，。

模块中主机名字的颜色是会根据预、报警状态发生变化的。当该主机的子机温度只存在超过预警值的数据时，主机名字的文字颜色会变成黄色，当该主机的子机温度中存在超过报警值的数据时，主机名字的文字颜色会变成红色。整体的提示效果明显。
页面右边的浮动功能菜单
如图所示：

主要实现操作用户的个性化需求方面的功能。

手动 按钮：实现界面的手动拖动滚动条功能。
自动 按钮：实现界面的自动向下滚动的功能。
后台>> 按钮：实现进入系统操作后台的功能。
曲线>> 按钮：实现页面跳转到历史温度数据的曲线界面。
主题     ：下面四种颜色色调主题，可供操作者按照自己的个人喜好进行选择，整体页面的颜色风格会发生调整。

· 系统操作后台
点击右侧浮动菜单的后台按钮，就会进入系统的后台界面。
后台的操作需要管理员登陆的操作。如图所示：


登陆成功后，会对应出现管理员所有的功能权限


1、 注册功能：
管理员权限分配其他用户相应的权限功能，完成注册后就可以登陆获得权限。
注册界面如图所示：


2、 添加主机：
点击登陆后，如果用户名、密码正确，登陆界面的右侧添加主机的操作界面会自动显示，如图所示：

3、 修改主机：
选择需要修改的主机地址后，对应的主机信息会自动显示出来，可以进行对应的修改，修改子机数量时，如果增加子机的数量，会自动显示出来增加的子机地址以及默认的子机信息，可以对应进行编辑。并且可以直接删除某个主机信息。如图所示：


4、 修改子机：
对单个子机的子机标识，子机名称，预警温度，报警温度进行修改。选择子机所属的主机的地址，进行修改。如图所示：


5、 注册公司：
显示公司的名字在系统的各个页面。注册界面如图所示：




· 应用程序：
· 开机即自动运行，位于桌面的右下角，如图所示：

· 点击测试按钮可以刷新后台的所有更改。
· 点击配置主机可以对应进行对主机的配置，需要管理员的身份才有配置权限。如图所示：

确定进入：
如图：

双击“设置串口号”：对通讯串口的设置
如图：










双击“语音策略”：对语音播报的个性化设置






双机“主机配置”：配置主机的相关信息

注：读取数据库 可以将前台设定的对应的主机地址的数据库信息读取出来。
读取主机 将主机的信息读取出来。
设定主机 设定主机的对应值。

点击帮助：相关操作的提示信息
如图所示：



点击问题记录：记录操作中遇到的疑难问题

由客服或者相关人员提供解决方案，并进行记录。

点击日志添加：添加操作者的操作日志
如图所示：


点击服务联系：查看公司的联系方式
如图所示：






· [bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]系统接线图
注：仅适用于工控柜用户。









 (
!!
)
· 注意事项：

1、 界面要返回首页时，点击按钮 返回首页>> 。
2、 应用程序要保持打开状态（桌面右下角的应用程序运行）。
3、 对于给主机以及子机命名或者添加标识时，应该用少量字符，建议子机标识用大写字母和数字的组合，不超过2个字符。








image5.png
= 2

PHEIERENEFIURERES.

40

“ 30.5¢C 30.8C poar
i
[
173
§
-4 16.8c 16.8C 17c
5

10

© 1FHL 0 ST = ) Fhl

(Cerrennr ) (50 | (Sras | roras | CEEER-> )





image6.png
EHHhE 6 v
EEER

BECC)

FANHE

wEg: [ETE X

225

20

175

125

H2IEET(E)
s o8 o8
o (a0 (a9
A

RE S

[

]

BfIER:

A~

=

M 2013-10-22

3

2013-11-21

1120

B0





image7.png
EhE.

<

S12RERIK

FANHE

H2IEET(E)

= 2013118 >
AB A—RA= A= Al AL AN
27 28 2 30 31 1 2
3 4 3 6 1 8 2
10 1 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 28
4 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 3 6 1

[

BfIER:

A~

3





image8.png
WmE FHIER FHliteE FHERR FHIRR SHitEE TR

298C FHl0L 1 o1 101 2% = C 1 AL 100 2 =
295°€C F02 2 02 101 2 2 02 100 29
298°C F03 3 03 101 2 3 03 100 29 3
288°C Filo4 4 04 101 2 4 04 100 29

288°C Filos 5 [ 101 2% 5 05 100 2




image9.png
© =2z

10053H1

FHUME: 16
AL 295C 02 295C
03 298C 04 30C

05 298C 06 298C

10153

FHUME: 16
0L 298C 02 295¢C
03 298C 04 288C

05 288C 06 288C




image10.png
1005

FHlitit: 16
AL 295C 02 295C
03 298C 04 30C
05 298C 06 298C
FHUMEL - 13-17
13 ¢ 4
152 C 16 C
17: 8 °C
E= el el

03:

11

19

2

2

FHlMmE: 7-12
o8
10
12

C

C

C

C

C




image11.png
Fah

Ba>>
HEE>>

Y




image12.png
HHHAEE!
HER

Ara:

T8

WEBERL
BT
LN

EEET




image13.png
=i

>
>
BEFH>
AT





image14.png
&8

naE:

g

B

g





image15.png




image16.png
BEaE: . G >> .C REEE . G >> .C
ERFEE >>>80>>> BE [ mERaEN

fRIFIZER




image17.png
Fueht Filiht iR FiNEH
R
2 02 Fil02
3 03 FHl03 45 75
4 04 Filo4 45 75
5 05 FHl05 45 75
6 06 FHl06 45 75





image18.png
ARIETR>>

EEER>>

dianlian|





image19.png
Wireless Temperature Nonitor Server vl. 0,

RIBRE : U (161 ERE RGEM : 20131121
IR T REEE ¢ 10:56:45
MBS R

B

EEER: R

EARASREEAY





image20.png




image21.png
CL I -

‘i(‘b@

BEHE  BEEm  EGER
REAES





image22.png




image23.png
o SRIRE:

® FER

W EdE
o EiEH
o FE
W FHLE
(-1





image24.png
st I
Foxe: N -

wamse: N -

I ELE TR » (BB

[nco S =





image25.png
e b B
* appUFRHRAEINEE :
* TR B,

SEREEAEASERE,
MARPSTEREARERE.

REREEENREE
BESOD, BERE, TIRES.
MEREBOSTHASORERE.

MBS RS TR S R M LIS,
AU ST BRI





image26.png
Ve





image27.png
REGHZE





image28.png
AARGEE:

AR ©

RS ¢

R

041167588428

4008 411 50

t8aLjiate con

118800

0411-G45384TT

e dLjiate. con





image29.jpeg
emsnway om0
[ | F B - F = = L
& sk

H TEH

Brgd

*rRA




image30.png
il

2P 104 2 1A EE 2P 34 2 3n 2P 3n
cJz0 cJzo cJen
FaEsE EErY was LaCuer | A W





image31.png
Q1

Lo ST | 200 ST ¥
102 T
e e o] [l gt o]
& s
czt cze ]
TR eFfaEhRE IEAREFRREENIE
Q4 T sp
ELS C ECRe ;
| o] 505, L =
AL KM3 =
1 2 95 R
LAC °e
Adniptlng v

RS485#232 4%




image32.jpeg
E L N
(DN

12 12w+

®© 900

Ey- 2avr B3~ 435+

D 9e 0

LAC #5578

aa ee 88 a0 @@@@

N2 oma me Mmoo D4 O

mom Me Me - ome oo e L Gra RR

Jal0

NFRAEELA




image2.png
EE ¥IH Brower

e (o Ft2-4:4 O wzEE

EIREI

3¢ S1fE
e 515 1500k
A5 S107E

Erex S1205IK
B - 1sc
Gt - 10t
g1 - et
G - 10t
o1 - 105t
o1 - 1s¢

e STIEBULE @ amEsE

Ao STURERHE

e S18tER 515 15007k 1087 125K STERERL STERERLE 2
134 SO1E &%
an 02 . . . . . . Ea»
FiiL: 16 FHlE: 106 FHlE: 106 FHlE: 106 FHlE: 106 FiiL: 16 Ré

s STZASHELL >
lpr 5GP LSS o2 SSC | 1 ISt 2 1SC | 1L SO 2 1S3 L ST 2 BT | L 1S3 2 IST | 1 IS3C 2 18T
T S22

3 SSC & 48T | % ST & 4ST | 3 ST & WEC | 3 EC & 48T | % IS0 & et | 3 15T & e 2B
e S2OTE
g s st s et | s st e st | s aee s wes | (5 wess s so | n omet s wo | s v s et
w20t :525 1500K B
ot STIAEH 04 soEE a0zt TR FR 55-0PT B220k ]
S
woun STRTH | |

i FHlE: 106 FHlE: 106 FHlE: 106 FHlE: 106 FHlE: 106 FHlE: 106

SR
watx STIHEH Lomst 2wt L AT 2 2SC | 1 BEC 2 18T | 1 1S3C 2 18T | 1 15T 2 BSC | 1 IS8T 2 IS8T
A
o e 3 BEC & BEC | 3 WT & WsT | 3 ST 4 13T % IST & IST | % BST & 83T | 3 1SST 4 1560
Tl B 5 13.8C 6 13.8T 5 2T 6 23.8C 5 13.3C 6 13.3T 5 15 B 15 5 16.3C & 16.3T 5 15.8T 6 15.8T
vasw SUSEE
g6k So BB 5201 52815 525 15007k sTIEERR 581 TR sT2RERE

AgTx SEAEERHA

s Bl Gl





image3.png
i Wy [A1]:293°C
s [02]: 29.3°C

| W [03]:295C
s [04]:30°C
i [05]:20.8°C
s [06] : 30°C




image4.png
RESE

PHEIERENEFIURERES.
“
o
.

B
] -
;g 23¢
g w

—
18 19 20 27 ' o 40 o5 96 97 98 113 114 117 119133 135137 138 140 141 142 143 144 145 145 170 235

(e | (enn | [ @rax | Aorag | DEBER->





